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1 anexo

Bom dia!

Gentileza esclarecer as dúvidas abaixo:

No item 1.37 da Planilha de Materiais e Quantitativos é informado que o rack a ser
utilizado deverá ser um Rack torre com guia vertical com porta basculante.
No item 14.2 do Anexo X – Características Técnicas dos Materiais cita porta basculante
removível.
Em resposta ao questionamento da empresa MCM Tecnologia foi informado para
considerar rack padrão de 19” com profundidade interna de 97cm.

Diante das divergências acima, gostaríamos de esclarecer:
1) Poderá ser utilizado rack fechado padrão 19” com porta de vidro e profundidade de

97cm?
2) Importante salientar que o rack fechado padrão 19” não comporta internamente

guias verticais. Mesmo assim, poderá ser utilizado o rack de 19” ou será utilizado o
rack fechado de 23” com porta de vidro e profundidade de 97cm?

Aguardo retorno.

Agradeço desde já.

Atenciosamente;

Lucília Brum
Orçamentista
-------------------------------------------
MAS Automação e Engenharia
Rua Edson 223 - União
Belo Horizonte / MG – CEP: 31.170-620
Tel: +55 (31) 3297-2492
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